DODO HotDuty asennusohje / installation instructions

EN Control circuit must be provided with cable which is insulated according to the mains voltage.

FI Ohjauspiirissd on kdytettava verkkojannitteen mukaan eristettyjd johtimia.

SE Styrkrets maste ha kabel som ar isolerad enligt natspanningen.

DE Der Steuerkreis muss mit einem Kabel versehen sein, die entsprechend der Netzspannung isoliert ist.

DODO Series circuit breaker design chart
DODO Series sulakemitoitustaulukko
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TYPEB Type C Inrush current peak Earth leakage current
B10A | Bl16 A| B20A | C10A | Cl6A | C20A Kaynnistysvirtapiikki Maavuotovirta
DodoHot 6 10 11 6 10 13 2x18,9 At=30us (50 % of Ipeak) <0,4 mA
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Driver unit 3,5kg / Light unit 7,6kg / Total 11,1kg

ALA sijoita virtaldhdetta valoyksikon péaille! / Installing driver unit on top of the light unit is NOT allowed!
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